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С целью обеспечения точности проведения измерений при выполнении 

лабораторных работ в учебной лаборатории 112 главного корпуса БГАТУ, 
а также недопущения выхода из строя оборудования проведено исследова-
ние эмиссии гармонических составляющих токов по ГОСТ IEC 61000-3-2-
2021. 

 

 
Рисунок – График изменения гармонического состава токов по фазам «А», 
соответственно, А. 

 
Выводы 

Величины коэффициентов n-ой гармонической составляющей тока KI(n), во 
время проведения измерений, находятся выше допустимых значений. 
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