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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания рассчитаны на проведение лаборатор-

ных занятий в объеме 8 учебных часов. 
 
Цель работы: изучить технологии испытания холодильного 

контура на герметичность, вакуумирования, заправки и откачки 
хладагента 

 
Оборудование: холодильная установка MTKO DIAN 2500/2, за-

рядная станция «Евро-ВАК», электронный течеискатель, баллоны с 
осушенным азотом и хладагентом, электронные весы, манометри-
ческий коллектор, шланги, установка для сбора и регенирации хла-
дагента «MINI-R». 

 
План выполнения работы 
1. Студент должен изучить технологию испытания холодильной 

установки на герметичность: подсоединить баллон с газом к систе-
ме, довести до необходимого значения, снять параметры и убедить-
ся в отсутствии утечек газа. Вычертить схему лабораторной уста-
новки для проверки на герметичность систем холодильного обору-
дования. 

2. Изучить технологию вакуумирования холодильного контура. 
Подсоединить вакуумный насос к системе. Включить его и вакуу-
мировать до необходимого значения. Записать показания вакуум-
метров. Проверить, нет ли подсоса в систему воздуха. Вычертить 
схему лабораторной установки для вакуумирования холодильного 
оборудования. 

3. Изучить технологию заправки холодильного контура хлада-
гентом. Подсоединить баллон с хладагентам, поставить его на весы. 
Продуть хладагентам технологическую трубку. Открыть запорный 
вентиль на баллоне и, смотря на показания весов, заправить до нуж-
ного значения холодильный контур. Записать показания маномет-
ров и весов. Вычертить схему лабораторной установки для заправ-
ки холодильной установки хладагентом. 

Изучить технологию откачки хладагента из контура. Подсоеди-
нить переносной компрессорно-конденсаторный агрегат к холо-
дильной установке и баллону. Разместить баллон в баке с водой. 


