
При £>2=71,2-10"3м и Л0 = 2410~ 3м [8], с учетом указанных выше 

коэффициентов Z o m =66 . . . 110 , что значительно превосходит оптимальное 

опытное значение Z o n l = 36. 

При определении числа пазов массивного зубчатого ротора рекомендуется 
пользоваться формулой (7). 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ 

Гурин В.В., Бабаева Е.В., Батраков Д.В., (БГАТУ) г. Минск 

Трехфазный асинхронный электродвигатель, как объект защиты, может 
быть представлен структурной схемой, содержащей входные и выходные 
параметры, а также возмущения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структурная схема асинхронного трехфазного электродвигателя как 

объекта зашиты: U - напряжение; f- частота; AU - отклонение напряжения от номинального; 

5U - несимметрия напряжения питания; m - число фаз питающей сети; " i ^ . чередование 

фаз питающей сети; - момент на валу электродвигателя, <р%, 8, с , и - влажность, 

температура, молекулярный состав воздуха (наличие аммиака, углекислоты и т.д.); 8 р м -

вибрация рабочей машины; А - теплоотдача, которая может изменяться при засорении 

корпуса электродвигателя или отсутствии вентилятора охлаждения; Р - потребляемая из сети 

мощность; I - потребляемый из сети ток; cos«p - коэффициент мощности; П, - КПД; ЛР-

потери мощности; т - температура превышения обмотки; R - сопротивление изоляции; а -

угол между токами и напряжениями отдельных фаз; - индукция полей рассеяния обмотки; 

8 ^ - вибрация обмоток; U (I )-напряжения (токи) нулевой последовательности; ^ ^ С , ^ ) -

напряжения (токи) обратной последовательности; со - угловая скорость ротора. 

Любое изменение входных параметров или возмущений приводит к 
изменению выходных параметров. 

Установим изменение, основных параметров электродвигателя при 

перегрузке: потребляемой мощности Р,; потребляемого тока I,; коэффициента 

мощности cosq> ; температуры превышения т; потерь мощности. Считаем, что 

электродвигатель питается трехфазным номинальным симметричным 
напряжением. 
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Относительное изменение потребляемой мощности при перегрузке в 
процентах к мощности при номинальной нагрузке определяется выражением: 

р . = , 1 0 0 % = U 5 n „ - M u s , 1 0 0 % ( 1 ) 

Л | .25 

Относительное изменение тока при перегрузке в процентах к номинальному 
току определяется выражением: 

r = A ^ . 1 o o . / o = i L 2 5 c o s < ! , ^ - - ( : o s № ) . , o o o / o (2) 

Относительное изменение соБф в процентах к номинальному значению 

coscpB определяется выражением: 

. cosq>, -coscp 
с 0 5 ф - = 1=-Ю0% (3) 

cosq> 

Относительное изменение температуры превышения обмотки к 
номинальной температуре в процентах составит: 

г ' Л ' " ' 1 ^ • 1 0 0 % = ^ - " и . - О . И п . - Л и . . 1 0 0 % ( 4 ) 

V 0 - Л . ) - Л | , 2 5 

Относительное изменение потерь мощности к номинальным потерям в 
процентах составит: 

A P - = ^ Z ^ . 1 Q O % = 1 ^ 7 ^ - O ' 2 S ^ . I O 0 % (5) 

Следовательно, относительное изменение превышения температуры и 
относительное изменение потерь мощности определяются одинаковыми 
уравнениями (4) и (5). 

Для количественного анализа приведенных выражений воспользуемся 
данными, приведенными в справочнике [1]. Анализ упрощается тем, что в 
уравнениях (1)...(5) участвуют только энергетические параметры 
электродвигателя: КПД и коэффициент мощности. 

Приведены расчеты относительного изменения Р',Г,cosy ,х для 
электродвигателей серии 4А мощностью до 30 кВт. Расчеты выполнены с 
применением компьютерной программы MS Excel. В качестве примера на рис.2 
изображено изменение указанных параметров для четырех асинхронных 
э лектродви гателей. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Наибольшее изменение при перегрузке 25% имеет температура т , затем 

мощность Р' и ток / ' . 
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2. Наименьшее процентное изменение при перегрузке 25% имеет параметр 
cosep', причем этот параметр приемлем только для электродвигателей малой 
мощности (примерно до 5,5 кВт). При больших мощностях этот параметр не 
годиться из-за нулевых или отрицательных значений приращения параметра. 

3. Если сравнить изменение параметров Р' и /* при перегрузке 25%, то для 
всех синхронных частот вращения вначале, до мощности 5,5 кВт, лидирует 
Р', а при больших номинальных мощностях имеем примерно одинаковое 
изменение Р' и /". 

4. В сельском хозяйстве распространены электродвигатели малых мощностей 
(до 5 кВт - 75% всех электродвигателей). Контроль их перегрузки наиболее 
«чувствительно» выполнять по температуре и по потребляемой мощности. 

« * * * 

5 И 15 20 25 30 
Рисунок 2 - Относительное изменение параметров электродвигателя 

основного исполнения (до 30 кВт) при перегрузке от номинальной мощности 
при частоте вращения 1500 мин"1. 
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