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Исследования уровня несимметрии напряжений проводились на выво-

дах силовых трансформаторов 10/0,4 кВ при проведении научно-

исследовательской работы.  

 
Рисунок – График изменения коэффициента несимметрии напряжения  

обратной и нулевой последовательности на трансформаторе 
 

Таблица – Значения коэффициентов несимметрии напряжения  

по обратной и нулевой последовательностям 

Коэффициент несимметрии напряжения Значение 

по обратной последовательности 
)1(2K , % 0,11 

по нулевой последовательности 
)1(0K
, % 0,74 

Вывод: значения коэффициентов несимметрии напряжения по обрат-

ной и нулевой последовательности не превышают установленные ГОСТ 

32144-2013 нормы – 2%. 
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