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Во всем мире компании, отвечающие за распределение электрической 

энергии, прилагают максимальные усилия по решению проблемы повышения 
надежности электроснабжения потребителей. Для оценки уровня надежности 
электроснабжения используются следующие индексы надежности IEEE (Институт 
инженеров по электротехнике и радиоэлектронике): 

1). SAIFI (индекс средней частоты отключений по системе) – определяется 
отношением общего числа отключенных потребителей электроэнергии, 
потерявших питание от длительных внеплановых нарушений электроснабжения, 
к общему числу подключенных потребителей электроэнергии за 
рассматриваемый отчетный период времени. 

2). SAIDI (индекс средней продолжительности отключений по системе) – 
определяется отношением общей продолжительности длительных внеплановых 
нарушений электроснабжения потребителей к общему числу подключенных 
потребителей за рассматриваемый отчетный период времени.  

3). CAIDI (индекс средней продолжительности отключения одного 
потребителя) – определяется отношением общей продолжительности длительных 
внеплановых нарушений электроснабжения потребителей к количеству 
потребителей, отключенных хотя бы от одного такого нарушения за 
рассматриваемый отчетный период времени. 

На рисунке 1 представлены данные о значениях вышеперечисленных 
индексов надежности для ГПО «Белэнерго» в целом и одного его из структурных 
подразделений – для филиала «Минские электрические сети» [1].  
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Рис. 1 Индексы надежности для ГПО «Белэнерго» и Минских 

электрических сетей 
Как видно из диаграммы, индекс средней продолжительности отключений 

по системе SAIDI и индекс средней продолжительности отключения одного 
потребителя CAIDI в Минских электрических сетях выше, чем в целом по 
республике. 

Рассмотрим удельную (на 100км) повреждаемость различных типов ЛЭП 0,4-
10кВ и среднее время отключения (переключений) в Минских электрических 
сетях. 

 

 
 

Рис. 2 Удельная (на 100км) повреждаемость ЛЭП 0,4-10кВ 
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Рис. 3 Среднее время отключения (переключений) 

 
Как видно из рисунков 2 и 3, наиболее часто повреждаемыми являются 

кабельные линии 0,4 кВ. Среднее время отключений в кабельных линиях 0,4 кВ 
является также наибольшим. 

Вывод. Индексы надежности SAIDI и CAIDI в филиале «Минские 
электрические сети» выше, чем по ГПО «Белэнерго», и необходимы мероприятия 
по повышению надежности электрических сетей, особенно кабельных линий  
напряжением 0,4 кВ. 
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