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Обычно производительность вентилятора изменяется установ-

кой шибера на выходе. Выходные шиберы воздействуют на харак-
теристику системы, увеличивая сопротивление потоку воздуха. 
Изменение производительности вентилятора влияет на потребле-
ние энергии незначительно. Изменение частоты вращения вентиля-
тора приводит к изменению его характеристики. Снижение частоты 
вращения вентилятора приводит к перемещению рабочей точки 
вдоль характеристики системы и существенному снижению расхо-
да электроэнергии при том же потоке. На рисунке 1 показано, как 
формируется экономия мощности при использовании частотно-
регулируемого электропривода. 

 
Рисунок 1 Иллюстрация формирования экономии мощности  

при использовании регулируемого электропривода 
 

Использование частотно регулируемого электропривода обеспечи-
вает экономию электроэнергии (до 75 % за счет устранения шибери-
рования), плавное включение и выход на рабочий режим вентилятора, 
высокое качество электроэнергии, широкие возможности интеграции в 
системы автоматизированного управления. 


