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При проектировании  маломощных котлов КВТ-8  поверхности нагрева 
отдельных элементов определяются  особенностями компоновки.  Поэтому 
их тепловоспринимающие поверхности уточняются поверочным расчетом. 
[1-3]. 

Основные параметры, обеспечивающие необходимую точность расчета 
котельного агрегата КВТ-8 – температура уходящих дымовых газов и тем-
пература горячей  воды для водогрейных котлов. 

При поверочном расчете топки по чертежам необходимо определить: 
объем топочной камеры, площадь поверхности стен и площадь лучевос-
принимающих поверхностей нагрева. 

Предварительно задаются температурой продуктов сгорания на  выходе 
из топочной камеры. Для водогрейных котлов рекомендуется предвари-
тельно принимать температуру продуктов сгорания на выходе из топки 
при сжигании природного газа ''V = 1050-1100оС, твердого топлива ''V =  
= 850-900оС, а для водогрейных котлов малой мощности по данным испы-
тания. Энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки определяют в 
зависимости от вида топлива, коэффициента избытка воздуха αт и присо-
сов, температуры уходящих дымовых газов. [1-3]. 
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