
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий 
 
 
 

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
Практикум 

для студентов, обучающихся по специальностям 
1-74 06 05-01 Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (электроэнергетика),  

1-53 01 01-09 Автоматизация технологических процессов 
 и производств (сельское хозяйство) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
БГАТУ 

2010 

 2

УДК 621.316.9(07) 
ББК 31.26я7 
          А22 

Рекомендовано научно-методическим советом агроэнергетического  
факультета БГАТУ. 

Протокол № 11 от 18 июня 2009 г. 
 
 
 

Составители: 
кандидат технических наук, доцент В. В. Гурин, 

аспирант Е. В. Лавцевич, 
аспирант П. А. Равинский 

 
 

Рецензенты: 
кандидат технических наук, профессор кафедры электроснабжения БГАТУ           

Г. И. Янукович; 
заведующий лабораторией РУП «Белорусский теплоэнергетический институт», 

доктор технических наук, профессор Е. П. Забелло 

 
 

А22 
Автоматическая защита электрооборудования : практикум / 

сост. : В. В. Гурин,  Е. В. Лавцевич, П. А. Равинский. – Минск : 
БГАТУ, 2009. – 196 с. 

ISBN 978-985-519-298-6. 
В практикуме изложены общие вопросы организации работы студентов в ла-

боратории автоматической защиты электрооборудования и содержание 8 практи-
ческих занятий и 10 лабораторных работ с приложениями. 

Для студентов вузов и ССУЗов, обучающихся по специальностям   1-74 06 05-01 
Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика), 1-53 01 01-09 
Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство). 

 
УДК 621.316.9(07) 

ББК 31.26я7 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-985-519-298-6                      © БГАТУ, 2010 



 193

3.7. Система производит контроль наличия датчика температуры 
(позистора). При обрыве или коротком замыкании в цепи датчика 
происходит отключение электродвигателя. 

 
ВНИМАНИЕ 

1. Все элементы печатной платы находятся под высоким напря-
жением, опасным для жизни. Эксплуатация изделия с поврежденным 
или частично разобранным корпусам категорически запрещена! 

Ремонт изделия производится предприятием-изготовителем или 
специализированными мастерскими. 

2. Перед установкой изделия необходимо убедиться, что элек-
тродвигатель работает в режиме, не превышающем номинальный. 

 
4. Дополнительные сведения 

В системе предусмотрена возможность подключения дополни-
тельной цепи сигнализации, для чего необходимо к клеммам 1 и 2 
БСЗД включить обмотку реле с рабочим напряжениям аналогич-
ным катушке магнитного пускателя. Подключение реле показано 
пунктирной линией на монтажной схеме. 
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